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4

słup E10,5
- demontaż -

V/1 słup krańcowy E10,5 - demontaż
słup przeznaczony do ponownego

wykorzystania w miejsce słupa nr V/3 V/1

Przestawienie trasowe słupa
narożnego E10,5 V/5 V/3

Wymiana i przestawienie słupa ŻN10
Proj. E, K10,5/12kN, ustój: U2 (t=2,8m, hf=7,59m)
osprzęt: ASA 440-5kA, uziom: P3 (Ruz<10Ω)
- uzbrojenie krańcowe dla linii gołej
Na słup wprowadzić kabel zasilający NAY2Y-J 4x150mm²
oraz oświetleniowy YAKY 4x25mm².

AL 4x50+25mm²
- istn. / wykorzystać -

- 31m -

AsXSn 4x25mm²
- istn. / wykorzystać -

- 16m -

AsXSn 4x25mm²
- istn. / wykorzystać -

- 12m -

AsXSn 4x25mm²
- istn. / wykorzystać -

- 7m -

AsXSn 4x95mm²
AsXSn 2x25mm² (ośw.)
- istn. / wykorzystać -

- 25m -

AsXSn 4x95mm²
AsXSn 2x25mm² (ośw.)
- istn. / wykorzystać -

- 23m -

AsXSn 4x95mm²
AsXSn 2x25mm² (ośw.)
- istn. / wykorzystać -

- 35m -

AsXSn 4x25mm²
- istn. / wymiana -

- 25m -

AsXSn 4x95mm²
AsXSn 2x25mm² (ośw.)
- istn. / wykorzystać -

- 21m -

AsXSn 4x95mm²
AsXSn 2x25mm² (ośw.)
- istn. / wykorzystać -

- 6m -
Przestawienie trasowe
słupa RPK, E10,5 V/8 V/6
wraz z kablem (przyłączem)
do posesji nr 2.

Przestawienie trasowe słupa krańcowego, E10,5
IX/15 V/10 IX/15 wraz z kablami schodzącymi (4 kable)

Przestawienie trasowe słupa
przelotowego, E10,5 (IX/14)
wraz z kablem do posesji nr 1.
Odtworzyć uziom (R<10Ω).

AsXSn 4x25mm²
- istn. / wykorzystać -

- 25m -

AsXSn 4x95mm²
AsXSn 2x25mm² (ośw.)
- istn. / wykorzystać -

- 37m -

AsXSn 4x95mm²
AsXSn 2x25mm² (ośw.)
- istn. / wykorzystać -

- 23m -

słup ŻN10- demontaż -

NAY2Y-J 4x150mm²
obw.5 z ST 06-1005

relacja: ZK (dz. 52/1) - SK-3
- 39(45)m -

Proj. SK-3

NAY2Y-J 4x150mm²
obw.5 z ST 06-1005

relacja: SK-3 - słup V/3 V/1
- 54(70)m -

NAY2Y-J 4x150mm²
obw.5 z ST 06-1005

relacja: słup V/3 V/1 - słup V/4/1 V/1/1
- 41(65)m -

AsXSn 4x25mm²
- istn. / wymiana -

- 21m -

Montaż ASA 440-5kAuziom: P3 (Ruz<10Ω)

POLJ01/4x16-35

YKY 4x16mm²WLZ
- 21(35) -

ST 06-1005

IX/13/1

IX/13
IX/14

IX/15

IX/15/1

V/11

IX/13P

V/10
V/9

V/8
V/7

V/6
V/5

V/4

V/3

V/2

V/4/1

V/4/2

V/4/3

V/4/1

V/1

IX/12

IX/11

IV/1

IV/1/1

V/4/2

V/1
V/2

V/10/1

V/10/2

IX/13/2

korekta trasy
-przełożenie trasowe-

L=8.0m
AsXSn 4x95mm²

AsXSn 2x25mm² (ośw.)
- istn. / wykorzystać -

- 38m -

słup krańcowy E10,5
wykorzystać słup nr V/1.

IX/13/1

IX/15/1

V/11

IX/13P

V/10

V/2

V/4/2

V/4/3

V/1

IX/12

IX/11

IV/1

IV/1/1

V/4/2

V/1

V/10/2

IX/13/2

V/1/2

pr
ze

nu
me

ro
wa

ć 2
 ko

lej
ne

słu
py

 na
 V

/1/
3 i

 V
/1/

4

V/1/1

V/1

V/5

V/4
V/3

V/2

V/2/1

V/6

V/7
V/8

V/9
V/10
IX/15

V/2/2

Proj. szafka SO nr 1

I/1

I/1/1

I/2/1

YAKY 4x25mm² (ośw.)
YKY 3x2,5mm² (akt. znaki)

- 93(103) - YAKY 4x25mm² (ośw.)
YKY 3x2,5mm² (akt. znaki)

- 162(173) -

YAKY 4x25mm² (ośw.)
YKY 3x2,5mm² (akt. znaki)- 124(134) -

YAKY 4x25mm² (ośw.)
YKY 3x2,5mm² (akt. znaki)

- 11(23) -

YAKY 4x25mm² (ośw.)
YKY 3x2,5mm² (akt. znaki)

- 17(23) -

YKY 3x2,5mm² (akt. znaki)

+ wysięgnik w=1.0m
+ D6 aktywny z lampą pulsacyjną i detektorem pieszych

+ wysięgnik w=1.0m
+ D6 aktywny z lampą pulsacyjną i detektorem pieszych

+ wysięgnik w=1.0m
+ D6 aktywny z lampą pulsacyjną
i detektorem pieszych

I/2
+ wysięgnik w=1.0m

+ D6 aktywny z lampą pulsacyjną
i detektorem pieszych
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